Laboratori d'Aigiies de Girona, Salt i Sarria de Ter, S.A.
Planta Potabilitzadora de Montfulla

17162 Bescand

Tel: 972 44 00 67 Fax: 97244 2478

*140086578*
INFORME DE RESULTATS ENAG

° 561/LE1218
(*) Métode/Determinacié no inclos a I'abast de I'acreditacio.

Client :
Adreca :
Poblacio6 :
Descripci6 :

Classificacio :
Poblacio6 :
Procedeéncia :
Data client :

Mostra presa :

PROVEIMENTS D'AIGUA - UNIO TEMPORAL D'EMPRESES N. Butlleti: 1448359

ASTURIES,9 N. Registre : 140086578

17003 GIRONA (GIRONA)
Data Registre : 19/11/2014

Aigua de Diposit
Data Inici : 19/11/2014
Data Finalitzaci6 : 21/11/2014

Legislacié : RD 140/2003
Aigua destinada al consum huma
Can Sola Gros | Origen : ZS URBANITZACIO CAN SOLA GROS |
91105 - Diposit Can Sola Gros |
19/11/2014 Hora: 07:35
Clor LL/T client : 0.60/0.70

pel propi client

Ac Determinaci6

Resultattincertesa Valor Parametric Métodes Analitics

ANALISI CONTROL ETAP/DIPOSIT

Clor lliure
Olor
Sabor
Color
Terbolesa

Conductivitat Eléctrica

PH

Amoni
Coliforms Totals
Escherichia coli

Recompte de colonies a 22°C
Clostridium perfringens

0.6 mgl/l DPD

<3 index de diluci6 index de dilucié

<3 index de diluci6 index de dilucié
<5.0 mgl/l 15 PNT-QUI-MTD-031
<0.2 UNF 1 PNT-TRA-MTD-003
523 +63 pS/cm a 20°C 2500 PNT-QUI-MTD-011
7.4 +0.1 unitats de PH 6.5-9.5 PNT-QUI-MTD-010
<0.2 mg/l 0.5 PNT-QUI-MTD-023
0 UFC en 100ml 0 PNT MIC-MTD-012
0 UFC en 100ml 0 PNT MIC-MTD-012
0 UFCen 1ml 100 Sembra en Placa

0 UFC en 100ml 0 Filtraci6 en Membrana

L'Informe dels resu

ltats analitics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacié per escrit del laboratori.

MONTFULLA 24 de Novembre 2014

Cap de Laboratori

Signature Eipl erified
Digitally signed b/y/" MBRE DE
CIURANA GAY IA DEL
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