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N. Butlletí : 1963457

Adreça : ASTURIES,9

Data client : 13:10

N. Registre :
Data Registre : 29/01/2019

Data Finalització :

Aigua  Xarxa

19101440Expedient :

Descripció :

19101500

32728 - Carrer Roure de Can Roig

Població :

*19101500*

LABORATORI

Determinació Resultat±Incertesa

Cap de Laboratori

Ac

Nitrats

Arsènic

Data Inici : 29/01/2019

Població :

Hora :

Aigües Bones

0.60/0.70

11/02/2019

Origen : ZS URBANITZACIO AIGÜES BONES

Clor LL/T client :

Procedència :

INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES

29/01/2019

Mètodes Analítics

PNT-QUI-MTD-021

PNT-MET-MTD-006

44  ±6  mg/l 

2.1  ±0.7  µg/l 

Valor Paramètric

50

10

MONTFULLÀ 11  de Febrer  2019

Mostra presa : pel propi client

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.
L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la
mostra o envasos emprats, (excepte quan els subministri el propi laboratori.)

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

17003  GIRONA (GIRONA)

Aigua destinada al consum humàClassificació :

Legislació : RD 140/2003

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.
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