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(*) Métode/Determinacié no inclos a I'abast de I'acreditacio. -

Client :
Adreca :
Poblacio6 :
Descripci6 :

Classificacio :
Poblacio6 :
Procedeéncia :
Data client :

* Mostra presa :

PROVEIMENTS D'AIGUA - UNIO TEMPORAL D'EMPRESES N. Butlleti: 1343368

ASTURIES,9 N. Registre : 130081672

17003 GIRONA (GIRONA)
Data Registre : 04/11/2013

Aigua de Diposit
Data Inici : 04/11/2013
Data Finalitzacié : 07/11/2013

Legislacié : RD 140/2003

Aigua destinada al consum huma
Can Sola Gros I Origen : ZS URBANITZACIO CAN SOLA GROS I
14595 - Can Sola Gros Il (Diposit)
04/11/2013 Hora: 10:25

* Clor LL/T ppm : 0.60/0.65
pel propi client

Ac Determinaci6

ResultattIncertesa Valor Parameétric Metodes Analitics

* ANALISI CONTROL ETAP/DIPOSIT

* Clor lliure
* QOlor

* Sabor

* Color

Terbolesa

Conductivitat Eléctrica

PH
Amoniac

* Coliforms Totals

* Escherichia coli

* Recompte de colonies a 22°C
* Clostridium perfringens

0.6 mgl/l DPD

<3 index de dilucio index de dilucié

<3 index de dilucio index de dilucié

<5.0 mgl/l 15 PNT-QUI-MTD-031
<0.2 UNF 1 PNT-TRA-MTD-003
592 £71 pS/cm a 20°C 2500 PNT-QUI-MTD-011
8.0 +0.1 unitats de PH 6.5-95 PNT-QUI-MTD-010
<0.2 mgl/l 0.5 PNT-QUI-MTD-023

0 UFC en 100ml 0 Filtraci6 en Membrana
0 UFC en 100ml 0 Filtraci6 de Membrana
0 UFCeniml 100 Sembra en Placa

0 UFC en 100ml 0 Filtraci6 en Membrana

L'Informe dels resu

ltats analitics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacio per escrit del laboratori.

MONTFULLA 08 de Novembre 2013

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA
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